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Allgemeine Angaben

Die thermografische Untersuchung wurde am 13.03.2006 zwischen 16:00 und 18:00 Uhr 
durchgeführt. 

Die thermografische Analyse am Gebäude beinhaltete eine Untersuchung der Fassaden- und 
Fensterflächen von innen und außen.

Gerätetechnik:
Die thermografische Untersuchung wurde mit einer Thermografie-Kamera 
der Firma FLIR, Modell 545 durchgeführt. Es können Temperaturunterschiede bis zu 0,1 °C 
gemessen und farblich sichtbar gemacht werden. 
Der Messfehler beträgt maximal 2 %. Die Kamera misst im Wellenlängenbereich von 7500 
bis 14000  nm. Die geometrische Auflösung mit dem Standardobjektiv (24°) liegt bei 1,3 
mrad. Die Kamera ermittelt Temperaturen von -20° bis 250°C. 

Untersuchung:
Für die Untersuchungen wurde im Messbereich 1 zwischen -20°C bis 120° C gemessen. Die 
Messungen wurden mit einer 40° Optik durchgeführt. 
Alle untersuchten Flächen wurden hinsichtlich auffälliger Temperaturen betrachtet und die 
erkannten Schwachstellen dokumentiert. 

Auswertung/Dokumentation:
Die Einstellungen der Thermogramme werden als Standardangaben in einer Tabelle 
beschrieben. Die auftretenden "Hot Spots" werden 
  als Temperaturpunkte mit SP01, SP02.... oder 
  als maximale / minimale Temperatur innerhalb der Fläche AR01, AR02.... 
ebenfalls tabellarisch angegeben. 
Die Standardeinstellung des Emissionsgrades lag bei 0,95. Dies ist ein hinreichend genauer 
Wert für verputzte Oberflächen, Holz und stark verschmutzte, korrodierte Metalle. 

Untersuchungsbedingungen:
Die Außentemperatur lag bei ca. -4°C. Die Raumluft-Innentemperatur im Gebäude variierte 
zwischen 25° - 35 °C. 
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Ostseite Träger und Fensterfläche
 

Bemerkung
 



47

-10,0°C

5,0°C

-10

-5

0

5

SP01

IR information
 

Value
 Date of creation

 
13.03.2006
 

Time of creation
 

17:45:12
 

Object parameter
 

Value
 Emissivity

 
0,95
 

Label
 

Value
 SP01

 
-1,4°C
 

Thermografieuntersuchung Tropical Island Halle
 

Ort
 

Frontansicht Südseite
 

Bemerkung
 


